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Z rozdzielni RT 
NN

Q101

D0-2 63A
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Cyfrowa sieć komunikacyjna - schemat blokowy

CPU
315-2AG10
SIMATIC S7

MPI

PROFIBUS

Panel dotykowy 10" np SIEMENS TP 27010

RT AKAPIA

Punkt 
zlewny SZS 
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Sito- 
piaskownik 
SZS04

Pompownia 
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P4   
CZRF    

blok 6A
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blok 6B

P1        
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Wejścia analogowe PLC MOD 4 126

Moduł 4 (6ES7 331-7KF02-0AB0)

M0+
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M0-
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M1+ M1-

KANAŁ 1

M2+ M2-

KANAŁ 2

M3+ M3-

KANAŁ 3

M4+ M4-

KANAŁ 4

M5+ M5-

KANAŁ 5

M6+ M6-

KANAŁ 6

M7+ M7-

KANAŁ 7

ML+

S2UZ

PE

Betterman
FLD

PE
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FLD
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FLD

AKPIA

P

4-20mA

sonda hydrostat.

PRĄD

prąd stacji

POZIOM - P11 POZIOM - P12 REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

P

4-20mA

sonda hydrostat.

komora stabiliacji 
osadu 8A

komora stabiliacji 
osadu 8B

PE
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komora 8Bkomora 8A
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Sito-piaskownik 
SZS 04

P13               
Przepływomierz 

ścieków 
oczyszczonych

zasilanie

ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA RT AKPIA W DYSPOZYTORNI

KOMPUTER DYSPOZYTORSKI Z OPROGRAMOWANIEM TYPU SCADA

MPI

RT NN

zasilanie RTAKPIA

1X

27XZ

Punkt zlewny SZS 
05

1XBUS

U102/X26/+24V

U102/X27/+24V

YDYżo 5x16 5m

YKYżo 3x2,5 90m

YDYżo 5x16 5m

GN101
montażowe
na szynie 
TS 35

L101

G
R

L102

G
R

elewacja

G
R

L103

2x7Ah 12V

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

03.2009

wyłącznik główny 
automatyki
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wskażnik 
zasilania

ochrona 
przepięciowa

gniazdo 
pomocnicze

kontrola 
zasilania zasilacz 

automatyki

T

S191 B6A

G101

Q106
S191 B6A

Wyłącznik
krańcowy
drzwi szafy

Oświetlenie
szafy

ogrzewanie 
rozdzielni RT 

AKPIA

oświetlenie 
rozdzielni RT 

AKPIA

Q105

Ter101

G102
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Schemat zasilania urządzeń pomiarowych - blok 6A
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OS102
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PROFIBUS

Helukabel 150m

Pompownia 
główna SZS 06

2XBUS

MODBUS

YKSDYekf/ekwf 

4x2x0,5 -64m

M1  
1,5kW

SP1- mieszadło 
kom.denitryfikacji

1XZ 1XS

M2  
1,5kW

2XZ 2XS

SP2- mieszadło 
kom.defosfatacji

zasilanie

YKYżo 4x2,5 61m

YKSLgYekw 7x1,5 61m

zabezpieczenie

YKSLgYekw 7x1,5 61m

zabezpieczenie

zasilanie

M3  
1,4kW

SP3- mieszadło 
biologia 6A strefa 

denitryfikacji

M4  
1,4kW

zasilanie

YKSLgYekw 7x1,5 60m

zabezpieczenie

3XZ 3XS 4XZ 4XS

SP4- mieszadło 
biologia 6A strefa 

denitryfikacji

zasilanie

YKSLgYekw 7x1,5 60m

zabezpieczenie

M5  
1,4kW

SP5- mieszadło 
biologia 6B strefa 

denitryfikacji

M6  
1,4kW

zasilanie

YKSLgYekw 7x1,5 50m

zabezpieczenie

5XZ 5XS 6XZ 6XS

SP6- mieszadło 
biologia 6B strefa 

denitryfikacji

zasilanie

YKSLgYekw 7x1,5 50m

zabezpieczenie

ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA RT AKPIA W DYSPOZYTORNI

M7  
5,5kW

SP7- pompa 
recyrkulacji

zasilanie

zabezpieczenie

7XZ 7XS

YKSLgYekw 7x1,5 50m

7XZ

zasilanie

przewody 
oryginalne

przewody 
oryginalne

przewody 
oryginalne

przewody 
oryginalne

przewody 
oryginalne

przewody 
oryginalne

przewody 
oryginalne

M8 
5,5kW

SP8- pompa 
recyrkulacji

zasilanie

zabezpieczenie

YKSLgYekw 7x1,5 50m

zasilanie

przewody 
oryginalne

8XZ 8XS8XZ

P4  
czujnik 
rozdziału 
faz 6A

zasilanie

P8  
czujnik 
rozdziału 
faz 6B

zasilanie

9XZ 3XBUS 10XZ

P1  
pomiar pH 
blok 6A

zasilanie

11XZ

P5  
pomiar pH 
blok 6B

zasilanie

12XZ

P2  
pomiar 
gęstości 
blok 6A

zasilanie

13XZ

P6  
pomiar 
gęstości 
blok 6B

zasilanie

14XZ

P3  
pomiar 
Redox 
blok 6A

zasilanie

15XZ

P7  
pomiar 
Redox 
blok 6B

zasilanie

16XZ
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ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA RT AKPIA W DYSPOZYTORNI

03.2009

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA RT AKPIA W DYSPOZYTORNI

Dmuchawy 
napowietrzania 

bloków 
biologicznych   

SZS01

PROFIBUS 

Helukabel 150m

5XBUS

Zgarniacz 
6A    

SZS 07

YKYżo 5x2,5 70m

zasilanie

sygnalizacja

17XZ 9XS

YKSLgYekw 7x1,5 70m

Zgarniacz 
6B     

SZS 08

YKYżo 5x2,5 65m

zasilanie

sygnalizacja

18XZ 10XS

YKSLgYekw 7x1,5 65m

Dmuchawy 
napowietrzania 

komór stabilizacji 
osadu        
SZS02

P9  
czujnik 
rozdziału 
faz 8A

YKYżo 3x2,5 \100m

zasilanie

P10  
czujnik 
rozdziału 
faz 8B

YKYżo 3x2,5 100m

zasilanie

YKYżo 4x2,5 61m YKYżo 4x2,5 60m YKYżo 4x2,5 60m YKYżo 4x2,5 50m YKYżo 4x2,5 50m

YKYżo 4x6 50m

YKYżo 4x6 50m YKYżo 4x6 50m
YKYżo 4x6 50m

YKYżo 3x2,5 55m

YKYżo 3x2,5 47mYKYżo 3x2,5 56m YKYżo 3x2,5 49mYKYżo 3x2,5 57m YKYżo 3x2,5 50mYKYżo 3x2,5 54m YKYżo 3x2,5 47m

HH

Przetwornik
poziomu
komory

stabilizacji 8A

1XM 2XM

P11 P12

YKSLgYekw 5x1,5 -100m

4-20mA
YKSLgYekw 5x1,5 -100m

4-20mA

Przetwornik
poziomu
komory

stabilizacji 8B

Zasuwa 
rozdziału 
osadu 
Ze01

25XZ

YKYżo 4x2,5 45m

zasilanie

Zasuwa 
rozdziału 
osadu 
Ze02

26XZ

YKYżo 4x2,5 45m

zasilanie

Zasuwa napływowa 
do komory 8A    

Ze03

YKYżo 4x2,5 100m

zasilanie

19XZ

YKYżo 4x2,5 100m

zasilanie

Zasuwa napływowa 
do komory 8B    

Ze04

Zasuwa spustowa 
z komory 8A    

Ze05

20XZ

YKYżo 4x2,5 100m

zasilanie

21XZ

YKYżo 4x2,5 100m

zasilanie

Zasuwa spustowa 
z komory 8B    

Ze06

Odwadnianie i 
higienizacja osadu       

SZS03

Zespół 
prądotwórczy      

11XS

YKSLgYekw 7x1,5 95m

sygnalizacja

Rozdzielnia główna

12XS

YKSLgYekw 10x1,5 95m

sygnalizacja

Skrzynka sterująca 
opróżnianiem komór 
stabilizacji tlenowej     

SZS09

13XS

YKSLgYekw 18x1,5 140m

sygnalizacja

Stacja dozowania 
koagulantu    
SZS10

14XS

sygnalizacja

YKSLgYekw 10x1,5 100m

ASIX
Oprogramowanie 
typu SCADA
np ASIX-WAUW

P5    pH     
blok 6B

P6    
gęstość     
blok 6B

P2    
gęstość     
blok 6A

P7    
Redox     
blok 6B

P3    
Redox     
blok 6A

Dmuchawy 
biologia   
SZS 01

Dmuchawy 
kom. stab.   
SZS 02

P9      
CZRF    

kom 8A

P10   
CZRF    

kom. 8B

Ze01  
zas. 

roz.osadu

Przepł. 
ścieków 
oczyszcz.

Odwad. i 
higieniz. 
osadu 
SZS03

Ze02  
zas. 

roz.osadu

Ze03  
zasuwa 
napływ. 
.kom 8A

Ze04  
zasuwa 
napływ. 
.kom 8B

Ze05  
zasuwa 
spust. 

.kom 8A

Ze06  
zasuwa 
spust. 

.kom 8B

bramka 
PROFIBUS 
- MODBUS
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230 VAC

24 VDC

PWS 100RB24.4

U102

Q108
S191 B6A

akumulatory

2x7Ah 12V

zasilacz 
sterownika

Q109
S191 B6A

Q110
S191 B6A

rezerwa rezerwa

N

PEPE

N

AKPIA

L2

L1

L3

Q111

D0-1 10A

KM101

DIL M7

T101

SP1
LZ

komora predenitryfikacji

zab.
term wilgotności

sonda

Q112

KM102

T102

SP2
LZ

komora defosfatacji

zab.
term wilgotności

sonda

L2

L1

L3

1,5kW 1,5kW
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przewody fabryczne

szafka 
przyłączeniowa

szafka 
przyłączeniowa

przewody fabryczne

YKYżo 4x2,5 - 61m YKSLgYekw 7x1,5 - 61m YKYżo 4x2,5 - 61m YKSLgYekw 7x1,5 - 61m

M
3

M
3

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

N

PEPE

N

AKPIA

L2

L1

L3

Q113

D0-1 10A

KM103

DIL M7

T103

SP3
LZ

bilogia 6A strefa denitryfikacji

zab.
term wilgotności
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M3 M4
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E

F
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B
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E
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B12-10

STV 3P D0-2
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KM109
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T108

SP8
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M8

przewody fabryczne

KM111
DIL M9
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DIL M7
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STV 3P D0-2

D0-2 20A

szafka 
przyłączeniowa
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1XZ 1XS 2XZ 2XS 3XZ 3XS 4XZ 4XS 5XZ 5XS 6XZ 6XS

7XZ 7XS 8XS8XZ

S301 B6

Q119

P4

CZRF
komora 

biologiczna 6A

zasil.   Prifibus

S301 B6

Q120

YKYżo 3x2,5 - 54m

12XZ

P8

CZRF
komora 

biologiczna 6B

zasil.   Prifibus

16XZ

YKYżo 3x2,5 - 47m

S301 B6

Q121

P1

pH
komora 

biologiczna 6A

zasil.   Prifibus

S301 B6

Q122

9XZ
3XBUS

P5

pH
komora 

biologiczna 6B

zasil.   Prifibus

13XZ
4XBUS

YKYżo 3x2,5 - 47mYKYżo 3x2,5 - 55m
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P2

gęstość
komora 

biologiczna 6A
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gęstość
komora 

biologiczna 6B

zasil.   Prifibus

14XZ

YKYżo 3x2,5 - 49m

S301 B6

YKYżo 3x2,5 - 56m

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

108

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Schemat zasilania urządz. pomiarowych - blok 6B

L1

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

AKPIA

L2

L3

N

PE

S301 B6

Q125

P3

Redox
komora 

biologiczna 6A

zasil.   Prifibus

S301 B6

Q126

YKYżo 3x2,5 - 57m

11XZ

P7

Redox
komora 

biologiczna 6B

zasil.   Prifibus

15XZ

YKYżo 3x2,5 - 50m

S301 B6

Q133

P9

CZRF
komora  8A

zasil.   Prifibus

S301 B6

Q134

23XZ

P10
zasil.   Prifibus

24XZ

YKYżo 3x2,5 - 100mYKYżo 3x2,5 - 100m

CZRF
komora  8B

N

PEPE

N

AKPIA

L2

L1

L3

Q127

D0-1 16A

zgarniacz biologia 6A

praca awaria

L2

L1

L3
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Q128

D0-1 16A

zgarniacz biologia 6B

praca awaria
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SZS08

YKYżo 5x2,5 - 65m YKSLgYekw 7x1,5 - 65m

18XZ 10XS

AKPIA

L2

L1

L3

L2

L1

L3
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D0-1 2A
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Ze01

Profibus

zasuwa rozdziału osadu

YKYżo 4x2,5 - 45m

Helukabel 150m

PROFIBUS

M
3

PE

N N

PE

25XZ
7XBUS

Q135

D0-1 2A
STV 3P D0-2

0,1kW

Ze02

Profibus

zasuwa rozdziału osadu

YKYżo 4x2,5 - 45m

M
3

26XZ

Q136

D0-1 2A
STV 3P D0-2

0,1kW

Ze03

Profibus

zasuwa napływowa do komory 8A

YKYżo 4x2,5 - 100m

M
3

19XZ
6XBUS

Q129

D0-1 2A
STV 3P D0-2
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Ze04

Profibus

YKYżo 4x2,5 - 100m

M
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20XZ

0,1kW

Ze05

ProfibusM
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21XZ

Q131

D0-1 2A
STV 3P D0-2

0,1kW

Ze06

Profibus

YKYżo 4x2,5 - 100m

M
3

22XZ

Q130

D0-1 2A
STV 3P D0-2

YKYżo 4x2,5 - 100m

zasuwa napływowa do komory 8B zasuwa spustowa z komory 8A zasuwa spustowa z komory 8B
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N

PEPE

N

AKPIA

230 VAC

24 VDC

U101/+24V

U101/GND

PWS 100RB24.4

U101

X1
1A

X2
1A

X3
1A

X4
1A

X5
1A

X6
1A

X7
1A

X8
1A

X9
1A

Q107
S191 B6A

akumulatory

U101
sterowanie 

M1
sterowanie 

M2
sterowanie 

M3
sterowanie 

M4
sterowanie 

M5
sterowanie 

M6
sterowanie 

M7

Sygnały 
zgarniaczy

X10
1A

X11
1A

X12
1A

X13
1A

X14
1A

X15
1A

X16
1A

X17
1A

X18
1A
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M8

Rezerwa Rezerwa Rezerwa

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

R
E
D
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X23
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N
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AKPIA

L2

L1

L3

L2

L1
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U101/X1/+24V
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K113 K114
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H1

sterowanie

K121 K122

K121

A0R

S2

elewacja AKPIA

K212

KM102

K122

h

T102

K123 K124
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KM104
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K143 K144
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6XBUS

7XBUS
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PROFIBUS 
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PROFIBUS 

1X

AKPIA
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111

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Zasilanie zasuw recyrkulacji i przepływomierza

PE

N N

PE

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

r115 -8

r115 -9

r115 -10

r115 -11

r115 -12

r116 -13

r116 -14

r116 -15

r116 -16

r116 -17

r116 -18

r117 -19

r117 -20

r117 -21

r117 -22

r117 -23

r117 -24

N

PEPE

N

AKPIA

L2

L1

L3

L2

L1

L3

U101/X7/+24V

K171 K172

U101/GND

K171

A0R

S7

elewacja AKPIA

K217

K172

gotowość tryb auto tryb ręka

h

117

T117

r106

wilgotność

U101/X8/+24V

K173 K174

K173 K174

H7

sterowanie

Pompa recyrkulacji M7

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

K175
KM108 KM09KM107

K175 K175

KM108KM109

A0R

elewacja AKPIA

gotowość tryb auto tryb ręka

h

wilgotność sterowanie

Sterowanie pomp recyrkulacji

ETR4-51 ETR4-51

elewacja elewacja

Pompa recyrkulacji M8

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

-21

r106-19

r106-20

K181 K182 K183 K184 K185 H8
KM110 KM111 KM12

KM111KM112

K185 K185K218

K183 K184

K182

S8

T118

r106-22

r106-23

K181

r106 -24

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Wejścia binarne PLC MOD1 a 120

Moduł 1 (6ES7 321-1BL00-0AA0)

DI 1

TRYB AUTO

mieszadło
komora  
denitry-
fikacji

DI 2

TRYB REKA

mieszadło
komora 
defosfa-
tacji

DI 3

AWARIA

DI 4

PRACA

DI 5 DI 6 DI 7 DI 8 DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13 DI 14 DI 15 DI 16

K113 K114 K112 KM101

M1 M1 M1 M1

TRYB AUTO TRYB REKA AWARIA PRACA

M2 M2 M2 M2

TRYB AUTO TRYB REKA AWARIA PRACA

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

M3 M3 M3 M3

TRYB AUTO TRYB REKA AWARIA PRACA

M4 M4 M4 M4

R
E
D

G
R

R
E
D

G
R

R
E
D

G
R

R
E
D

G
R

elewacja

U102/X21/+24V

U102/GND

L1A L1P L2A L2P L3A L3P L4A L4P

M

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

KM102K122K124K123 K133 K134 K132 KM103 KM104K142K144K143

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Wejścia binarne PLC MOD1 b 121

Moduł 1 (6ES7 321-1BL00-0AA0)

DI 17

TRYB AUTO

DI 18

TRYB REKA

DI 19

AWARIA

DI 20

PRACA

DI 21 DI 22 DI 23 DI 24 DI 25 DI 26 DI 27 DI 28 DI 29 DI 30 DI 31 DI 32

M5 M5 M5 M5

TRYB AUTO TRYB REKA AWARIA PRACA

M6 M6 M6 M6

TRYB AUTO

pompa 
recyrkula- 

cji

TRYB REKA

pompa 
recyrkula- 

cji

AWARIA

pompa 
recyrkula- 

cji

PRACA

pompa 
recyrkula- 

cji

M7 M7 M7 M7

TRYB AUTO

pompa 
recyrkula- 

cji

TRYB REKA

pompa 
recyrkula- 

cji

AWARIA

pompa 
recyrkula- 

cji

PRACA

pompa 
recyrkula- 

cji

M8 M8 M8 M8

R
E
D

G
R

R
E
D

G
R

R
E
D

G
R

R
E
D

G
R

elewacja

U102/X21/+24V

U102/GND

L5A L5P L6A L6P L7A L7P L8A L8P

M

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

K153 K154 K152 KM105 KM106K162K164K163 K173 K174 K172 KM107 KM110K182K184K183

U101/X10/+24V

K191

U101/GND

K192

praca awaria

K193 K194

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Wejścia binarne PLC MOD2 a 122

Moduł 2 (6ES7 321-1BL00-0AA0)

DI 1

zgarniacz
blok 6A 
biologia

DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DI 8 DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13 DI 14 DI 15 DI 16

K191 K192 K193 K194

zgarniacz

PODST.

Zasilanie 
podstawowe

REZERWA

zasilanie 
rezerwowe

AWARIA

praca 
agregatu

PRACA

awaria 
agregatu

SZR SZR AGREGAT

PALIWO

niski stan 
paliwa

Poprawne

zasilanie 
RGNN 

poprawne

METAN

Uwaga 
obecność 
gazu

SIARKOWOD.

Uwaga 
obecność 
gazu

RGNN

PRACA

Stacja 
dozowanie 
koagulantu

AWARIA

Stacja 
dozowanie 
koagulantu

MIN W ZB. REZERWA

Koagulant Koagulant Koagulant

elewacja

U102/X22/+24V

U102/GND

M

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

K198K197K196K195 K199 K200 K201 K202 K205K204K203

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Wejścia binarne PLC MOD2 b 123

Moduł 2 (6ES7 321-1BL00-0AA0)

DI 17

ZAMKNIJ

sterowanie 
zasuwą 
spustową 
kom 8A

DI 18

STOP

sterowanie 
zasuwą 
spustową 
kom 8A

DI 19

OTWÓRZ

sterowanie 
zasuwą 
spustową 
kom 8A

DI 20 DI 21 DI 22 DI 23 DI 24 DI 25 DI 26 DI 27 DI 28 DI 29 DI 30 DI 31 DI 32

Ze05 Ze05 Ze05 Ze06

REZERWA

Ze06 Ze06

RESET

kasowanie 
awarii

ZASILANIE

zanik 
zasilania RT 

AKPIA

AWARIA

ochrona 
przepięc. 
RT AKPIA

P101 K101 F101

elewacja

U102/X22/+24V

U102/GND

M

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

K220 K221 K222 K223 K225K224 F101K101

PRACA PRACA

zgarniacz

zgarniacz
blok 6B 
biologia

zgarniacz
blok 6A 
biologia

AWARIA

zgarniacz

zgarniacz
blok 6B 
biologia

AWARIA

zgarniacz

Komputer PC

Helukabel profibus 100m
Helukabel Profibus 100m

Helukabel 150m

Profibus

16

17

18

N

PEPE

N

AKPIA

L2

L1

L3

L2

L1

L3

U101/X11/+24V

U101/GND

118

U101/X12/+24V

Zespół prądotwórczy

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Sygnały z budynku technicznego

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

K197K196K195 K198

zasilanie 
podst.

zasilanie 
rezerw.

awariapraca niski poziom 
paliwa

K199

YKSLgYekw 7x1,5 95m

11XS

Rozdzielnia RG

K202K201K200

zasilanie 
O.K.(KF01)

uwaga 
metan

uwaga 
siarko-wod.

12XS

YKSLgYekw 10x1,5 95m

4-20

prąd stacji

K205K204K203

praca minimum w 
zbiorniku

14XS

U101/X13/+24V

Stacja dozowania koagulantu    
SZS10

YKSLgYekw 10x1,5 100m

centralka

awaria

K232

sterowanie

N

PEPE

N

AKPIA

L2

L1

L3

L2

L1

L3

U101/X14/+24V

U101/GND

119

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel:(068) 451-85-86(8)
e-mail: esko@man.zgora.pl

Objekt:

Tytuł rysunku:

Skala:

Data:

Nr rys.:

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.

Kierownik
pracowni:

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski

mgr inż. Elżbieta Walentynowicz

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG

130/90/ZG

130/90/ZG

Sterowanie zasuw spustowych z komór 8A i 8B

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości 
Nowogrodziec. Rozdzielnia RT AKPiA

03.2009

Skrzynka sterująca opróżnianiem komór stabilizacji tlenowej     SZS09

YKSLgYekw 18x1,5 140m

K222K221K220

zamknij STOP otwórz

GR GR

otwartazamknięta

ZE 05

zamknij STOP otwórz

GR GR

otwartazamknięta

ZE 06
Zasuwa spustowa komory 8A Zasuwa spustowa komory 8B

K225K224K223

RED RED

minimum 
w 

komorze 
8A

minimum 
w 

komorze 
8B

13XS

K233 K234 K235 K236 K237 K238

AGREGAT AGREGAT RGNNRGNN

Stacja 
dozowanie 
koagulantu

OTWÓRZ

sterowanie 
zasuwą 
spustową 
kom 8B

STOP

sterowanie 
zasuwą 
spustową 
kom 8B

ZAMKNIJ

sterowanie 
zasuwą 
spustową 
kom 8B

P101

elewacja

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

Sygnały 
z 

sespołu 
prądotw.

Sygnały 
z RGNN

Sygnały 
ze 

stacji 
dozowanie 
koagulantu

Rezerwa

Rezerwa
PLC HMI MOD1 MOD2 MOD3 MOD4

DI DI DO AI

STEROWANIE

M2

STEROWANIE

M3

STEROWANIE

M4

STEROWANIE

M5

STEROWANIE

M6

STEROWANIE

M7

STEROWANIE

M8

mieszadło
komora  
denitry-
fikacji

mieszadło
komora  
denitry-
fikacji

mieszadło
komora  
denitry-
fikacji

mieszadło
komora 
defosfa-
tacji

mieszadło
komora 
defosfa-
tacji

mieszadło
komora 
defosfa-
tacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
komora  
denitry-
fikacji

mieszadło
komora 
defosfa-
tacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6A 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

mieszadło
biologia 6B 

strefa 
denitryfi- 

kacji

pompa 
recyrkula- 

cji

pompa 
recyrkula- 

cji

lampka buczek

L104 B101 Koagulacja

załączenie 
koagulacji

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWAREZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

sterowanie 
lampką 
położenia 
zasuwy

ZAMKNIĘTA

Ze05

sterowanie 
lampką 
położenia 
zasuwy

OTWARTA

Ze05

sterowanie 
lampką 
położenia 
zasuwy

ZAMKNIĘTA

Ze06

sterowanie 
lampką 
położenia 
zasuwy

OTWARTA

Ze05

minimum 
w 

komorze 
8A

MINIMUM

8A

minimum 
w 

komorze 
8B

MINIMUM

8B

Separat.

r119-25

r119-26

YKSLgYekw 5x1,5 -100m

YKSLgYekw 5x1,5 -100m

REZERWA

rys127
-25  -26

Profibus.

STV 3P D0-2

Q138
STV 3P D0-2

Q139 Q140

S301 B6

Q141

S301 B6

rezerwa rezerwa rezerwa rezerwa

POWER


